
KALORIMETER  
SENSOSTAR

Računska naprava ima prikazovalnik 
iz tekočih kristalov z 8 mesti in po-
sebnimi znaki. Vse podatke je možno 
priklicati s tipko. 

Na začetku so samodejno v glavnem 
prikazu (prva raven). Znotraj prika-
za lahko s kratkim pritiskom tipke 
enega za drugim prikličete podatke 
izbranega prikaza informacij. 

Prikaz vrednosti porabe na displeju
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1. Kumulierte Wärme-
menge (Standarddis-
play); Wechselanzeige: 
kumulierte Kältemenge 
(für Wärme-/ Kältezähler)

2. Segmenttest: alle 
Anzeigefelder werden 
gleichzeitig angesteuert.

3. Stichtagsdatum im 
Wechsel mit der Wärme-
menge zum letzten 
Stichtag

4. Volumen gesamt in m3

5. Aktuelle Leistung in kW 6. Aktueller Durchfluss in 
m3/h

7. Aktuelles Datum

8. Hinweisanzeige (binäre 
und hexadezimale 
Anzeige im Wechsel)

9. Tarifregister 1: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

10. Tarifregister 2: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

11. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
1 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

12. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
2 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

1. Kumulierte Wärme-
menge (Standarddis-
play); Wechselanzeige: 
kumulierte Kältemenge 
(für Wärme-/ Kältezähler)

2. Segmenttest: alle 
Anzeigefelder werden 
gleichzeitig angesteuert.

3. Stichtagsdatum im 
Wechsel mit der Wärme-
menge zum letzten 
Stichtag

4. Volumen gesamt in m3

5. Aktuelle Leistung in kW 6. Aktueller Durchfluss in 
m3/h

7. Aktuelles Datum

8. Hinweisanzeige (binäre 
und hexadezimale 
Anzeige im Wechsel)

9. Tarifregister 1: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

10. Tarifregister 2: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

11. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
1 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

12. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
2 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

1. Kumulierte Wärme-
menge (Standarddis-
play); Wechselanzeige 
Kälte (bei Wärme/Kälte) 
und bei negativem Fluss

1. Nakopičena količina 
toplote (standardni 
prikaz); izmenični pri-
kaz hladu (pri toploti/
hladu) in pri negativ-
nem pretoku

2. Segmentni test: 
vsa prikazna polja se 
istočasno krmilijo.

4. Skupna prostornina 
v m3

1. Kumulierte Wärme-
menge (Standarddis-
play); Wechselanzeige: 
kumulierte Kältemenge 
(für Wärme-/ Kältezähler)

2. Segmenttest: alle 
Anzeigefelder werden 
gleichzeitig angesteuert.

3. Stichtagsdatum im 
Wechsel mit der Wärme-
menge zum letzten 
Stichtag

4. Volumen gesamt in m3

5. Aktuelle Leistung in kW 6. Aktueller Durchfluss in 
m3/h

7. Aktuelles Datum

8. Hinweisanzeige (binäre 
und hexadezimale 
Anzeige im Wechsel)

9. Tarifregister 1: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

10. Tarifregister 2: Werte 
im Wechsel mit Tarifre-
gister und Kriterien2)

11. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
1 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

12. Momentaner Zähler-
stand des Impulszählers 
2 im Wechsel mit der 
Impulswertigkeit2)

3. Datum ključnega 
dneva v izmenjavi s 
količino toplote na 
zadnji ključni dan

Po eni minuti brez pritiska tipke se izvede samodejna vrnitev na standardni 
prikaz.


